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Kontroler przewodowy - SAVA X

SRODKI OSTROZNOSCI

Instalacje i serwisowanie sprzetu powinien przeprowadzac¢ wytgcznie
wykwalifikowany personel. Montaz, uruchamianie i serwisowanie
urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych moze by¢
niebezpieczne i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz przeszkolenia.
Niewtasciwie zainstalowany, wyregulowany lub zmieniony sprzet
przez osobe nieuprawniong moze spowodowac $mier¢ lub powazne
obrazenia. Podczas pracy przy sprzecie nalezy przestrzegac wszystkich
srodkdw ostroznosci opisanych w literaturze oraz na metkach,
naklejkach i etykietach przymocowanych do sprzetu.

Przeczytaj ponizsze informacje, jesli uzywasz urzadzenia w krajach
europejskich:

Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez dzieci ponizej 7 roku zycia,
osoby niepetnosprawne oraz osoby bez odpowiedniego doswiadczenia i
wiedzy. Instrukcja powinna zawiera¢ opis prawidtowego i bezpiecznego
obchodzenia sie zurzagdzeniem orazinformacje o mozliwych zagrozeniach.
Dzieci nie powinny bawi¢ sie urzadzeniem. Czyszczenie i serwisowanie
powinny by¢ wykonywane przez osoby upowaznione.

Instrukcja instalacji i obstugi B



Kontroler przewodowy - SAVA X

SRODKI OSTROZNOSCI

WYKORZYSTANIE:

Nie wyrzuca¢ tego produktu wraz z niesegregowanymi odpadami
komunalnymi. Tego typu odpady muszg zosta¢ poddane specjalnemu
przetwarzaniu. Wyrzucanie urzadzenia razem z innymi odpadami
domowymi jest niezgodne z prawem. Istnieje kilka sposobow na pozbycie
sie tego typu sprzetu:
A.Miasto organizuje zbiorke odpadéw elektronicznych, mozesz oddac
urzadzenie bezptatnie.

B.Jesli kupisz nowe urzadzenie, sprzedawca przyjmie
stare urzadzenie bez zadnych opfat.

C.Producent odbierze produkt kupujacemu nie
obcigzajac go zadnymi kosztami.

D.Produkty tego typu zawierajg cenne pierwiastki, mozna
je sprzedawac po zakupie metali.

Rzucanie urzadzeniem ,na dziko” naraza Cie na ryzyko
utraty zdrowia. Niebezpieczne substancje z urzadzenia
moga przenika¢ do wod gruntowych, stwarzajgc zagrozenie przedostania
sie do tanicucha pokarmowego ludzi.

n Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

SRODKI OSTROZNOSCI

« Nie nalezy demontowac urzadzenia przypadkowo.

« Nieostrozne odinstalowywanie moze spowodowac nieprawidtowa
prace klimatyzatora, jego przegrzanie lub pozar.

« Nie nalezy instalowad urzadzenia w miejscu narazonym na wyciek
gazow tatwopalnych. Jesli tatwopalne gazy wyciekng i pozostang
wokot sterownika przewodowego, moze dojs¢ do pozaru.

« Nie nalezy obstugiwac¢ urzadzenia mokrymi rekami. Nie nalezy
dopusci¢ do przedostania sie wody do wnetrza sterownika
przewodowego. W przeciwnym razie moze dojs¢ do porazenia
pradem.

« Okablowanie powinno by¢ dostosowane do pradu sterownika
przewodowego. W przeciwnym razie moze dojs¢ do uptywu pradu
lub nagrzania, co moze skutkowa¢ pozarem.

« W okablowaniu nalezy zastosowac¢ okreslone kable. Na zacisk nie
wolno wywiera¢ zadnej sity zewnetrznej. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do przeciecia przewodu i jego nagrzania, co moze skutkowac
pozarem.

Instrukcja instalacji i obstugi B



Kontroler przewodowy - SAVA X

AKCESORIA MONTAZOWE

1. WYBIERZ MIEJSCE INSTALACJI

Nie nalezy instalowac urzadzenia w miejscach narazonych na dziatanie silnego oleju, oparéw lub
gazdw siarkowych, gdyz moze to spowodowac odksztatcenie produktu i awarie systemu.

2. PRZYGOTOWANIE PRZED INSTALACJA

Nr ‘ \EVAE] ‘ llosé. ‘ Uwagi

1 Kontroler przewodowy 1 -

2 Instrukcja montazu i obstugi 1 -

3 Sruby 3 M3,9 x 25 (do montazu na scianie)

4 Kofki scienne 3 Do montazu na $cianie

Sruby 2 M4X25 (do montazu w skrzynce rozdzielczej)

6 Plastikowe prety sSrubowe 2 Do montazu na puszce rozdzielczej

7 Grupa przewodoéw faczacych 1 Fakultatywny

8 $ruby 1 M4X8 (do montazu grupy przewoddéw

taczacych)

B Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

AKCESORIA MONTAZOWE

Potwierdz, ze dostarczono Ci wszystkie wymienione ponizej czesci.
3.PRZYGOTUJ NASTEPUJACE ZESTAWY NA MIEJSCU BUDOWY
Specyfikacja

(tylko w celach
informacyjnych)

llo$¢ (osadzone

do sciany)

1 Skrzynka rozdzielcza 1 -

Rura instalacyjna (tuleja
2 izolacyjna i Sruba 1 -
mocujaca)

Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

AKCESORIA MONTAZOWE

4. SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS INSTALACJI STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

1.W niniejszej instrukcji opisano metode instalacji przewodowego kontrolera. Aby podfaczy¢
sterownik przewodowy do jednostki wewnetrznej, nalezy zapoznaé sie ze schematem
okablowania zawartym w niniejszej instrukgcji instalacji.

2.Przewodowy sterownik pracuje w obwodzie petli niskiego napiecia. Zabrania sie
bezposredniego kontaktu z kablami wysokiego napiecia, np. 115V, 220V, 380 V. Nie nalezy
réwniez podtaczac tego rodzaju przewodéw do wspomnianej petli. Odstep miedzy tagczonymi
rurami powinien wynosi¢ 300~500 mm lub wiecej.

3.Przewod ekranowany przewodowego sterownika musi by¢ solidnie uziemiony.

4.Po zakonczeniu podtaczania sterownika przewodowego nie nalezy uzywaé miernika do
wykrywania izolacji.

+ Okablowanie powinno by¢ dostosowane do pradu sterujgcego
przewodem. W przeciwnym razie moze dojs¢ do uptywu pradu lub
przegrzania, co moze skutkowac pozarem.

+ Do okablowania nalezy uzywa¢ wskazanych kabli. Na zacisk nie
wolno wywierac zadnej sity zewnetrznej. W przeciwnym razie
przewéd moze ulec uszkodzeniu, moze dojs¢ do nagrzania, a w
rezultacie do pozaru.

B Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

SPOSOB INSTALACJI

1. WYMIARY KONSTRUKCYJNE PILOTA PRZEWODOWEGO

20.6mm
| 120mm |
[ I €
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E
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Rys. 3-1
2.ZDJAC GORNA CZESC PRZEWODOWEGO KONTROLERA
- W16z $rubokret ptaski w szczeliny w dolnej ~ Wyboczenie Tylna
oktadka

czesci przewodowego kontrolera (2 miejsca) pozyﬂ'a
i zdejmij gorng czes¢ przewodowego

kontrolera (rys. 3-2).

Rys. 3-2
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Kontroler przewodowy - SAVA X

SPOSOB INSTALACJI

« Nie podwazaj w gore i w dot, mozesz jedynie obracac srubokretem.
« Ptytka PCB zamontowana jest w goérnej czesci przewodowego
sterownika. Uwazaj, aby nie uszkodzi¢ ptytki sSrubokretem ptaskim.

3.ZAMONTUJ PLYTE TYLNA KONTROLERA PRZEWODOWEGO

« W przypadku montazu widocznego nalezy przymocowac ptyte tylng do sciany za pomocg 3
Srub (ST3,9 x 25) i kotkéw. (Rys.3-3)

Plyta tylna

m Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

SPOSOB INSTALACJI

« Zapomocg dwdch srub M4 x 25 zamontuj tylng pokrywe na puszce rozdzielczej 86 i przymocu;j
ja do Sciany jedna Sruba ST3.9 x 25.

Otwor na srube przymocowany do Sciany, uzyj jednego

. ST3,9x25 mm
“-_ﬂ\
~ Otwér na $rube zamontowany w skrzynce rozdzielczej 86, uzyj dwoch
Srub M4X25mm

Rys. 3-4

NOTATKA

Pot6z na ptaskiej powierzchni. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢, aby nie
odksztatcic¢ tylnej ptyty kontrolera przewodowego poprzez zbyt mocne
dokrecenie srub mocujacych.

Instrukcja instalacji i obstugi m



Kontroler przewodowy - SAVA X

SPOSOB INSTALACJI

5. PODLACZENIE DO JEDNOSTKI WEWNETRZNE)J

skrzynka rozdzielcza

Okablowanie

W
Model A otwor
A B 5
e e o
. o o
| i
' g
0@ 1 <
i - §
® 5 <
d@:gahea_.;d
60
mm Okablowanie
Model B otwor
Rys. 3-6
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Kontroler przewodowy - SAVA X

SPOSOB INSTALACJI

Model A

Podtacz przewdd od panelu wyswietlacza jednostki wewnetrznej do kabla pofgczeniowego.
Nastepnie podtacz druga strone kabla potgczeniowego do pilota.

(7o l
’ Przewdd Ptyta gtéwna
4-zytowy yiag

Grupa przewodow taczacych

przewod ekranowany (niektére jednostki)

Dotyczy klimatyzatoréw komercyjnych o matej mocy Rys. 3-7
/ﬂz‘ Ptytka adaptera Tal?lica
wyswietlacza

Czervsﬁony
 Zotty, Brazowy Rys 3'8
\Dotyczy klimatyzatoréw typu split )

Instrukcja instalacji i obstugi m



Kontroler przewodowy - SAVA X

SPOSOB INSTALACJI

Model B
Za pomocg szczypiec itp. zréb naciecie w miejscu, przez ktére przeciggniesz okablowanie.

Podtacz zaciski przewodowego sterownika (HA, HB) i zaciski jednostki wewnetrznej (HA, HB). (HA
i HB nie maja polarnosci.)

« NIE DOPUSZCZAJ, aby do przewodowego sterowania dostata sie
woda. Za pomocg putapki i szpachli uszczelnij przewody.
« Przewody tgczace musza by¢ solidnie zamocowane i nie moga by¢

ciggniete.

m Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

SPOSOB INSTALACJI

W przypadku niektérych jednostek przewodowy kontroler faczy sie z portami HA i HB jednostki
poprzez porty HA i HB. Nie ma polaryzacji pomiedzy HA i HB (patrz rys. 3-9).

Jednostka wewn.
5,
e
® a4~ o
B R W
Kontroler przewodowy Rys. 3-9

Gtéwny/pomocniczy przewodowy kontroler moze by¢ uzywany w celu umozliwienia dwém
przewodowym kontrolerom sterowania jedng jednostka. Przewodowe kontrolery facza sie z
portami HA i HB jednostki poprzez port HA i HB kontrolera. Nie ma polaryzacji pomiedzy HA i HB
(patrz rys. 3-10).

Instrukcja instalacji i obstugi m



Kontroler przewodowy - SAVA X

SPOSOB INSTALACJI

Jednostka wewn.

® &~ 0 8 0

T R e S ] g;ju

Kontroler przewodowy 1

HB HA

B

—

@A~ G B3O

Kontroler przewodowy 2 Rys. 3-10

NOTATKA

Kontroler przewodowy z funkcjg bezprzewodowa nie posiada tej
funkgji.

m Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

SPOSOB INSTALACJI

W przypadku niektorych jednostek jeden przewodowy kontroler moze obstugiwaé wiele
jednostek (maksymalnie 16 jednostek). W takim przypadku przewodowy kontroler i jednostka
muszg by¢ podfaczone do portéw HA i HB w tym samym czasie. W przypadku sterowania
grupowego na przewodowym sterowniku nie bedzie wyswietlany zaden btad (patrz rys. 3-11).

Jednostka

Jednostka
wewnetrzna 2

Jednostka
wewnetrzna 1

= 3 <
£
® &4 ~A0B 0 Q%:

Kontroler przewodowy 1

Rys. 3-11
7
Kit _g ;
o e
& ’ Kit
Kit
’
s ’
E_ # Putapka
&
LA
Rys. 3-12
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Kontroler przewodowy - SAVA X

SPOSOB INSTALACJI

6. PONOWNIE PODLACZ GORNA CZESC PRZEWODOWEGO KONTROLERA

Po wyregulowaniu gérnej obudowy nalezy ja zapia¢, uwazajac, aby podczas montazu nie
przytrzasnac przewodéw (rys. 3-13).

Wszystkie zdjecia w niniejszej instrukcji
stuzg wylacznie celom pogladowym.
Twoj kontroler przewodowy moze
sie  nieznacznie  rézni¢.Obowigzuje
rzeczywisty ksztatt.

m Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

SPECYFIKACJA

Napiecie wejsciowe 12V

Temperatura otoczenia 0~43°C (32~110°F)

Wilgotnos¢ otoczenia RH40%~RH90%

NOTATKA

Zaleca sie stosowanie przewodu przylaczeniowego o dtugosci 6 metréw.

Instrukcja instalacji i obstugi m



Kontroler przewodowy - SAVA X

CECHY | FUNKCJE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

7 I — \1’
) Funkcja:
« Wyswietlacz LCD.

« Wyswietlanie kodu usterki: moze
wyswietli¢ kod btedu, przydatny dla
serwisu.

« Konstrukcja uktadu przewodéw z
czterema wejsciami, bez wystajacej
o czesci z tytu, wygodniejsze uktadanie

Q) Q) przewodéw i instalacja urzadzenia.

e
« Wyswietlacz temperatury pokojowe;j.
2

&
U
©

Tygodniowy timer.

Funkcjonowac:
+ Tryb: Wybierz Auto-Chtodzenie-Osuszanie-Grzanie-Wentylator
« Predkos¢ wentylatora: automatyczna/niska/srednia/wysoka
« Hustawka (w niektérych modelach)
« Timer WL./WYL.
+ Ustawienie temperatury

+ Tygodniowy timer

m Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

CECHY | FUNKCJE STEROWNIKA PRZEWODOWEGO

Funkcjonowac:
« Podazaj za mna (niektére modele)
« Turbo (niektore modele)
« System 24-godzinny
« System 12-godzinny
+ Automatyczne ponowne uruchomienie
+ Indywidualne sterowanie zaluzjami (w niektérych modelach)
« Automatyczny test przeptywu powietrza
« Obrét i kopia zapasowa (niektére modele)
« Podwdjna kontrola (niektére modele)
- Sterowanie grupowe (niektére modele)
- Blokada dziecieca
+ Wyswietlacz LCD
- Zegar

Instrukcja instalacji i obstugi m



Kontroler przewodowy - SAVA X

NAZWA NA WYSWIETLACZU LCD KONTROLERA PRZEWODOWEGO

—— Wyswietlacz trybu pracy
Wyswietla biezacy tryb, w
tym:

® % G M=

AUTO COOL DRY HEAT AUXg FAN

Wyswietlacz
temperatury

Blokada wyswietlacza

AUTO COOL DRY

[ o TR e I S N
® % e|_= _| =0 A coas

O = ,—-—I-l—lfo ,,,,, f @ O BE
rear ok raniled THITHTTTT AUTO S © T

A weed@ I 11N AM
T I e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L
Harmonogramy / |
Programator tygodniowy Zegar
[ |
Predkos¢ wentylatora /\ Wskaznik wachlowania zaluzji:
~—ova

Wyswietla wybrana predkos¢
wentylatora:

NISKA SN

SREDNIA < 11

wYsokA <2 N
AUTO < 1 Ao

Prawo-Lewo

Wskaznik wachlowania zaluzji:

Prawo-Lewo

Wyswietlacz jednostki
dodatkowej

Wskaznik stopni
temperatury °C/°F

Wyswietlacz temperatury w
pomieszczeniu

Wskaznik wilgotnosci
powietrza*®

Wskaznik funkgcji WI-FI*

Wskaznik funkgji ,Follow Me"*
Wskaznik funkgji,,Breeze away”*
Wskaznik funkgji: opoznienie pracy
Wskaznik funkgji ,Turbo™*

Wskaznik funkgji, ECO"*

Wskaznik funkcji oczyszczania
powietrza*

Przypomnienie o czyszczeniu filtra*

Wskaznik funkgji,SLEEP”
Wskaznik funkgji, GEAR"*

Wskaznik funkgji , WINDLESS"*

Wskaznik Funkgji: praca
turnusowa/naprzemienna*

Wskaznik funkgji,,Active clean”*

Wskaznik funkgji inteligentnego
oka,SMART EYE"*

Wskaznik funkcji ogrzewania
elektrycznego/ogrzewania
awaryjnego*

Wskaznik jednostki gtéwnej i
dodatkowej*

* wybrane modele

m Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

NAZWA PRZYCISKU NA KONTROLERZE PRZEWODOWYM

=)

AUTO COOL DRY

TURN OFF — — &]
-

en
® % ¢|ll_l 50 Amens
s

I = _._.|_|%P@ @ OBP
= ok 1IN AU O © T 6

BRDWMEE Wedg . AM

1 [mrmsmgmimimems B CICFCICH oM | [
6
1 \ ’ | > 7
2 ™ X O @) 8
3 B8 vrv w o © 9
L [N o
N\ | 10
12 4 5 n

1 - Przycisk PREDKOSCI WENTYLATORA
2 - Przycisk MODE

3 - FUNKCJA. przycisk

4 - D6t SWING

5 - Przycisk REGULACJI

6 - Przycisk TIMER

7 - Przycisk KOPIUJ

8 - Przycisk zasilania

9 - Przycisk POTWIERDZ

10 - DOt TYLNY

11 - Przycisk DZIEN WOLNY/OPOZNIENIE
12 - Przycisk blokady dzieciecej

Instrukcja instalacji i obstugi m



Kontroler przewodowy - SAVA X

OPERACJE PRZYGOTOWAWCZE

Ustaw aktualny dzien i godzine.

Nacisnij przycisk Timer przez co najmniej 2 sekundy.
Wyswietlacz timera zacznie migac.

Nacisnij przycisk,A” lub v’ aby ustawi¢ date.
Wybrana data zostanie wyswietlona w kolorze czerwonym.

r***—|

Ustawianie daty koriczy sie, a ustawienie czasu jest gotowe
po nacisnieciu przycisku Timer lub przycisku CONFIRM lub po
uptywie 10 sekund, jezeli nie zostanie nacisniety zaden przycisk.

Nacisnij przycisk, A" lub,v", aby ustawi¢ aktualng godzine.
Naciskaj wielokrotnie, aby dostosowac aktualny czas w
odstepach co 1 minute. Nacisnij i przytrzymaj, aby ustawic
biezacy czas w trybie ciggtym.

i) [ |
i

Ustawienia dokonuje sie po naciénieciu przycisku POTWIERDZ
lub przez 10 sekund nie zostanie naci$niety zaden przycisk.

Wybér skali czasu: nacisnij przyciski,®”i,w” przez 2 sekundy
bedzie przetacza¢ wyswietlanie czasu na zegarze pomiedzy
skalg 12hi 24h.

m Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

DZIALANIE

1. ROZPOCZECIE/ZATRZYMANIE PRACY

|
% Nacisnij przycisk zasilania.

2. FUNKCJA OGRZEWANIA 8 STOPNI (w niektorych modelach)
Gdy tryb ogrzewania jest ustawiony na 10°C (50°F) / 16°C (60°F) / 17°C
(62°F) / 20°C (68°F), nacisnij przycisk w dét dwa razy w ciggu 1 sekundy,
aby wiaczy¢ funkcje ogrzewania 8°, a nastepnie nacisnij przycisk zasilania,
trybu, regulacji, predkosci wentylatora, timera i wahadtowego, aby
anulowac funkcje ogrzewania 8°.

NOTATKA

W niektorych modelach funkcje grzania 8° mozna ustawi¢ tylko
za pomoca pilota. Nie mozna wybrac tej funkcji za pomoca pilota
przewodowego.

Instrukcja instalacji i obstugi m



Kontroler przewodowy - SAVA X

DZIALANIE

3. USTAWIANIE TRYBU PRACY
Ustawienie trybu pracy (tryb grzania nie jest dostepny w przypadku jednostek tylko chtodzacych).

Nacisnij ten przycisk, aby wybrac tryb pracy:

L%
+®+*+@+@+%7
AUTO COooL DRY HEAT FAN

Jezeli jednostka wewnetrzna ma funkcje ogrzewania elektrycznego
(ogrzewanie awaryjne), nacisnij ten przycisk, aby wybrac tryb pracy:

—»@ —— * —— &—»':O::' _>-PCH> _»-:(:):- -Pa-_>§§

AUTO cooL DRY HEAT AUX, HEAT AUX, FAN_‘

ff

+ W przypadku wybrania trybu ogrzewania awaryjnego (lub ogrzewania elektrycznego ,
Wyswietlana jest predkos¢ wentylatora ustawiona na Auto. Funkcje Sleep, 8-stopniowe
ogrzewanie, Turbo i Rotation nie sg dostepne w trybie ogrzewania awaryjnego. (niektére
modele)

X

« W przypadku wybrania trybu ogrzewania i ogrzewania elektrycznego, vear axwyswietla sie, a

funkcje Turbo i Rotation sg wytaczone.
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4. USTAWIENIE TEMPERATURY POMIESZCZENIA
N Nacisnij przycisk ,A" lub ,v", aby ustawi¢ temperature w pomieszczeniu.
Zakres temperatur wewnatrz pomieszczen: 10/16/17~30°C
Y% (50/60/62~86°F) lub 20~28°C (68~82°F). (Zalezne od modelu)

\ + Wybér skali °Ci °F (w niektérych modelach)
% Naciskanie przyciskow ,A" i v" przez 3 sekundy spowoduje przetaczanie

wyswietlania temperatury pomiedzy skala °Ci °F.
5. USTAWIENIE PREDKOSCI WENTYLATORA

Nacisnij przycisk predkosci wentylatora, aby ustawi¢ predkos¢ wentylatora.

(a
% (Ten przycisk jest niedostepny w trybie automatycznym lub suszenia)

’—> AUTO |—m=—| NISKI —m=—| MED = |WYSOKI —‘

Jesli obstugiwana jest bezstopniowa regulacja predkosci, nacisnij przycisk
predkosci wentylatora, aby przetaczac sie miedzy nastepujacymi ustawieniami:

—=— 209% || 40% [—#—| 60% [—=—| 80% [—=—100%|—=—|AUTO [—‘

Nacisnij jednoczesnie przyciski @ i @ przez 3 sekundy, aby wiaczy¢ lub wylaczy¢ dzwiek
klawiatury.
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6. FUNKCJA BLOKADY DZIECIECE)J

Nacisnij przyciski,®@)"i,@" przez 3 sekundy, aby aktywowac¢ funkcje blokady
dzieciecej i zablokowac wszystkie przyciski na pilocie przewodowym. Po
wiaczeniublokady dzieciecejnie moznanacisna¢ przycisku, aby obstugiwac
urzadzenie i odbiera¢ sygnatu pilota. Aby dezaktywowac¢ funkcje blokady
dzieciecej, nacisnij te dwa przyciski ponownie i przytrzymaj je przez 3
sekundy.

Po wiaczeniu funkcji blokady dzieciecej,,,t%” pojawia sie znak.

7. FUNKCJA WAHADLOWANIA (tylko dla urzadzen z funkcja wahniecia poziomego i
pionowego)

7.1. Wahadto géra-dét

=\7| Nacisnij przycisk SWING, aby uruchomi¢ funkcje hustania gora-dot. (>
% pojawia sie znak. Aby zatrzymac, nacisnij ponownie.

7.2. Ruch lewo-prawo (niektére modele)

Nacisnij przycisk Swing przez 2 sekundy, aby uruchomi¢ funkcje swingu lewo-prawo.,{>" pojawia

sie znak. Aby zatrzymac, nacisnij go ponownie przez 2 sekundy.
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8. FUNKCJA WAHADLOWANIA (dla urzadzen bez funkcji wahniecia pionowego)

\7§! « Uzyj przycisku Swing, aby dostosowac kierunek przeptywu powietrza

w gére i w dot oraz uruchomi¢ funkcje automatycznego swingu.

1.Za kazdym nacis$nieciem tego przycisku zaluzja obraca sie o kat 6 stopni. Naciskaj ten przycisk,
az osiggniesz zadany kierunek.

2.Po naci$nieciu i przytrzymaniu przycisku przez 2 sekundy funkcja automatycznego hustania
zostanie wiaczona.,, >”pojawia sie znak. Aby zatrzymag, nacisnij ponownie. (niektore jednostki)

« W przypadku urzadzen wyposazonych w cztery zaluzje goéra-dét mozliwe jest sterowanie
nimi pojedynczo.

1.Nacisnij przycisk Swing , aby aktywowac funkcje regulacji zaluzji w gére
. i w dét. Ten C Mark bedzie popidt. (nie dotyczy wszystkich modeli)
N 2.Naciskajac przycisk, A" lub,v” mozna wybrac ruch czterech zaluzji. Za
kazdym razem, gdy nacisniesz przycisk, zaluzja zostanie wybrana w

nastepujacej kolejnosci: ( (oznacza, ze cztery zaluzje poruszajg sie
jednoczesnie.)

N S T I S
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3.Nastepnie uzyj przycisku Swing, aby dostosowac kierunek przeptywu powietrza w gére i w
dot wybranej zaluzji.

9. FUNKCJA. PRZYCISK

0o

< Nacisnij FUNC. przycisk do przewijania funkcji operacyjnych w nastepujacy
\\Q ‘/\ sposob

[ B G B2 R E0 ot R R G Bt RS- (5

[*]: Zalezne od modelu. Jesli jednostka wewnetrzna nie ma tej
funkgji, nie bedzie ona wyswietlana. Ikona wyboru funkgji zacznie
migac. Nacisnij przycisk Conrm, aby potwierdzi¢ ustawienie.

10. FUNKCJA TURBO (w niektorych modelach)

o W trybie COOL/HEAT nacis$nij przycisk FUNC. przycisk, aby wiaczy¢
% funkcje turbo. Aby wylaczy¢ funkcje turbo, nacisnij przycisk

00

L ON]

ponownie. Po wiaczeniu funkcji turbo %" pojawia sie znak.
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11. FUNKCJA PTC (w niektérych modelach)

W trybie ogrzewania, w przypadku jednostek z funkcja ogrzewania

80 elektrycznego, nacis$niecie tego przycisku powoduje wiaczenie trybu
% ogrzewania elektrycznego. Po aktywowaniu funkcji PTC ,T0T" pojawia sie
znak.

NOTATKA

Funkcje dodatkowego ogrzewania elektrycznego w modelu AHU
przetacza sie za pomoca przycisku MODE i FUNC. przycisk jest funkcja
turbo.

12. WSKAZNIK FUNKCJI SLEDZ MNIE (niektére modele)

Nacisnij FUNC. przycisk umozliwiajagcy wybranie, czy temperatura w pomieszczeniu ma byc¢
mierzona na jednostce wewnetrznej czy na sterowniku przewodowym.
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”

Kiedy funkcja ,Podazaj za mna
A Gdy pojawi sie wskaznik,
temperatura w pomieszczeniu
zostanie wykryta przez sterownik
przewodowy.

Aby anulowac funkcje $ledzenia, nacisnij przycisk ponownie.

12.1. Inteligentny wyswietlacz oka @ (niektore modele)
1.Funkcja ta dziata w kazdym trybie, gdy urzadzenie jest wigczone.

2.Gdy przewodowy kontroler wysytajacy sygnatjednostkiwewnetrznejmafunkcjeinteligentnego
oka, nacisnij klawisz funkcyjny, aby wybrac ikone inteligentnego oka, nacisnij klawisz OK, aby
wiagczy¢ inteligentne oko, i jednoczesnie podswietl ikone inteligentnego oka; po wytaczeniu
inteligentnego oka ikona inteligentnego oka zgasnie.

3. Wytaczenie, zmiana trybu, wigczenie samoczyszczenia, wtgczenie funkgji grzania o 8 stopniach
automatycznie anuluje funkcje inteligentnego oka.

12.2. Funkcja resetowania filtra

Po wystfaniu przez jednostke wewnetrzng informacji o czasie uzytkowania filtra przez sterownik
przewodowy, zaswieci sie ikona monitu o czyszczenie filtra. Nacisnij klawisz funkcyjny, aby
wybrac ikone monitu o czyszczenie filtra, a nastepnie nacisnij klawisz OK, aby zresetowac czas
wyswietlania filtra. Ikona przypomnienia o czyszczeniu filtra zniknie.
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12.3. Funkcja ustawiania wilgotnosci (niektore modele)

1.Gdy sterownik przewodowy jednostki wewnetrznej ma podwdjng funkcje sterowania
temperatura i wilgotnoscia, w trybie osuszania nacisnij przycisk funkcyjny, aby wybra¢ ikone
RH, nacisnij przycisk conrm, aby przejs¢ do trybu sterowania wilgotnoscia. Ikona RH zacznie
migacd. Nacisnij przyciski w goére i w dot, aby dostosowac wilgotnos¢. Zakres ustawiert wynosi
OFF->35%~85%, przy czym wilgotnos¢ jest regulowana do 5%. Wyjdz z trybu regulacji
wilgotnosci po 5 sekundach bezczynnosci.

2.Po wejsciu w tryb kontroli wilgotnosci nacisnij przyciski w gore i w dét, aby ustawié temperature
i wyswietli¢ ustawiona temperature przez 5 sekund, a nastepnie przywroci¢ wyswietlanie
ustawionej wilgotnosci.

3.Po zmianie trybu nalezy wyjsc¢ z trybu kontroli wilgotnosci.

12.4. Funkcja GEAR (niektére modele)

Gdy sterownik przewodowy wysylajacy sygnat do jednostki wewnetrznej ma funkcje GEAR, w
trybie chtodzenia bagaznika nacisnij klawisz funkcyjny, aby wybra¢ ikone GEAR, nacisnij klawisz
potwierdzenia, aby przejs¢ do trybu sterowania GEAR, a nastepnie wyswietl biezacy stan GEAR.
Mozna przetacza¢ miedzy opcjami 50%->75%->OFF w ciggu 5 sekund za pomoca przyciskéw
gora/dot. Po 5 sekundach wyswietli sie ustawiona temperatura. Aby jg ustawi¢, naciskaj przyciski
gora/dot.

Wylaczanie, przetaczanie na tryb lub wigczanie uspienia, ECO, mocnych, samoczyszczacych
funkcji w celu anulowania funkcji GEAR.
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13. WSKAZNIK OBROTU | COFANIA (niektére modele)

Jedli sa dwie jednostki, nacisnij przycisk, aby wybra¢ funkcje obracania, a nastepnie nacisnij
,Potwierdz’, aby wigczy¢ lub wytaczy¢ funkcje obracania.

1.Krok 1: naci$nij,,Potwierdz’, aby ustawi¢ czas obrotu, nastepnie nacisnij przycisk A" lub v, aby
ustawic czas. Zakres ustawien czasu: 1~99h, domyslny czas wynosi 10 godzin.

2.Krok 2: Ustaw wysoka temperature wspodtotwierania. Dostepny zakres temperatur dla
wspétotwarcia niskotemperaturowego wynosi 5-15°C. Jezeli wyswietla sie ,--", oznacza to, ze
funkcja wspototwierania w niskiej temperaturze jest wylaczona. Gdy temperatura otoczenia
wynosi 26-32 stopnie, a ustawiona wysoka temperatura wspoétotwierania jest prawidtowa, a
czujnik temperatury przewodowego sterownika wykryje, ze temperatura w pomieszczeniu
jest wieksza lub réwna ustawionej wysokiej temperaturze wspoétotwierania, oba klimatyzatory
beda pracowac w trybie CHLODZENIA, dopdki temperatura w pomieszczeniu wykryta przez
przewodowy sterownik nie spadnie ponizej ustawionej wysokiej temperatury wspototwierania
pomniejszonej o 2°C. W tym momencie jedna jednostka bedzie nadal pracowa¢ zgodnie z
ustawiona temperatura i trybem, a druga zostanie wytaczona. Uwaga: Gdy obie jednostki
pracujg w trybie CHLODZENIA, ustawiona temperatura jednostki wewnetrznej bedzie stata i
wynosi 24°C.

3.Krok 3: Ustaw niska temperature wspétotwierania. Zakres temperatur dostepny dla funkgji
wspototwierania w niskiej temperaturze wynosi 5°C-15°C. Jezeli wyswietla sie,, -- ", oznacza to,
ze funkcja wspétotwierania w niskiej temperaturze jest wytaczona. Jezeli temperatura otoczenia
wynosi 5°C-15°C, a ustawiona niska temperatura w trybie wspétotwierania jest prawidtowa, a
czujnik temperatury przewodowego sterownika wykryje, ze temperatura w pomieszczeniu jest
nizsza lub réwna ustawionej niskiej temperaturze w trybie wspototwierania, oba klimatyzatory
beda pracowa¢ w trybie OGRZEWANIA, dopdki temperatura w pomieszczeniu wykryta
przez przewodowy sterownik nie bedzie wyzsza o 2°C od ustawionej niskiej temperatury w
trybie wspétotwierania. W tym momencie jedna jednostka bedzie nadal pracowa¢ zgodnie z
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ustawiona temperaturg i trybem, a druga zostanie wyfgczona.

Uwaga: Gdy obie jednostki dziatajg w trybie OGRZEWANIA, ustawiona temperatura jednostki
wewnetrznej bedzie stata i wynosic 24°C.

4. Krok 4: wybierz maszyne, ktéra bedzie uruchamiana jako pierwsza. Wybierz A lub B.

5.Po wtaczeniu tej funkcji i zatozeniu, ze klimatyzator pracuje o ustawionej godzinie,
automatycznie witaczy sie inny klimatyzator i wytaczy biezacy. Nacisnij przycisk POWER, aby
natychmiast przefaczy¢ sie na inny. Migajace ikony A i B sygnalizujg awarie klimatyzacji.
Automatyczne przetaczanie na inng maszyne po osiggnieciu limitu czasu lub po wystgpieniu
awarii maszyny.

Instrukcja instalacji i obstugi m



Kontroler przewodowy - SAVA X

FUNKCJE TIMERA
TYGODNIOWY timer
WEEK Za pomoca tej funkgji timera mozesz ustawic czas dziatania urzadzenia na

kazdy dzien tygodnia.
Na timerze

Uzyj tej funkcji timera, aby uruchomic¢ klimatyzator. Po uptywie
ustawionego czasu wtgcza sie timer i klimatyzator rozpoczyna prace.
Wylacznik czasowy
Uzyj tej funkgcji timera, aby zatrzymac dziatanie klimatyzatora. Po uptywie

ustawionego czasu wigcza sie timer i klimatyzator zatrzymuije sie.

Timer wiaczania i wylaczania

Za pomocy tej funkgcji timera mozna uruchamiad i zatrzymywac dziatanie
klimatyzatora. Po uptywie ustawionego czasu wiacza sie i wylacza
klimatyzacja.
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Aby ustawi¢ wiacznik lub wytacznik czasowy

0

Po wybraniu opcji,dzieh wigczony” lub ,,dzier wolny”ikona [&m] lub [
& ] zacznie miga¢, a obszar wyswietlania temperatury réwniez bedzie
migac.

a - - Brak
’_’ o (WEE g — ! [DAY) g [} ] (DAY wyswietlacza —|

& (DaY) l l

np. timer wytaczajacy ustawiony na 7,5 godz.

Uzyj, v "lub,, A\, aby wybrac czas trwania timera w odstepach co 0,5
godziny.

Nacisnij przycisk potwierdzenia, aby aktywowac timer i zakonczy¢
ustawienia.
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Ustaw ,dzien wiaczony/wytaczony”

Po wybraniu opcji ,dzien wigczony/wytaczony” e ikona [ ] zacznie
migac¢, a ikona [ & ] sie zaswieci.

Uzyj, \ "lub, /\ "wybierz czas trwania timera ,wlaczenia” w odstepach

v% co 0,5 godziny.

Nacisnij przycisk potwierdzenia, aby aktywowac czas trwania timera
LWL, w tym momencie Em zaswieci sie ikona [ ], a ikona [ & ] zacznie
migac.
N

Uzyj, \v "lub, /\ "wybierz czas trwania timera ,wytaczenia” w
odstepach co 0,5 godziny.

Nacisnij przycisk potwierdzenia, aby aktywowac czas trwania
~Wyltgczenia”i zakonczy¢ ustawianie.

NOTATKA

Drugorzedny sterownik przewodowy nie moze ustawic timera.
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1. USTAWIANIE TYGODNIOWEGO TIMERA

Nacisnij przycisk Timer, aby wybra¢é, a nastepnie nacisnij Kliknij
przycisk Potwierdz, aby potwierdzic.

2. USTAWIENIE DNIA TYGODNIA

VAN Nacisnij przycisk,A"lub,v", aby wybrac¢ dzier tygodnia, a nastepnie nacisnij
przycisk Conrm, aby potwierdzi¢ ustawienie.

VO BB -E-E-E-E -0

3. USTAWIANIE TIMERA USTAWIANIE TIMERA 1

VAN Nacisnij przycisk, A" lub ,v", aby ustawi¢ czas wigczenia timera, a nastepnie
nacisnij przycisk Conrm, aby potwierdzi¢ ustawienie.
\/%

2
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] _= :‘:

np. wtorkowa skala czasowa 1

Mozna zapisa¢ do 4 ustawien timera dla kazdego dnia tygodnia. Wygodnie
jest, jesli TYGODNIOWY TIMER zostanie ustawiony zgodnie ze stylem zycia
uzytkownika.

4. USTAWIANIE TIMERA WYLACZANIA USTAWIENIE TIMERA 1

VAN Nacisnij przycisk ,A" lub v, aby ustawi¢ czas wytacznika czasowego, a
nastepnie nacisnij przycisk Conrm, aby potwierdzi¢ ustawienie.
\/QQ

© 17

minln
A e ImgEK

np. wtorkowa skala czasowa 1
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5. MOZNA USTAWIC ROZNE USTAWIENIA TIMERA POWTARZAJAC KROKI 3-4.
6. INNE DNI W TYGODNIU MOZNA USTAWIC POWTARZAJAC KROKI 2-5.

Aby powréci¢ do poprzedniego kroku ustawien timera tygodniowego,
nacisnij przycisk Wstecz. Ustawienie timera mozna usung¢, naciskajac
przycisk Day lub Aktualne ustawienie zostanie przywrdcone, a
ustawienie timera tygodniowego zostanie automatycznie wycofane,
jesli przez 30 sekund nie zostanie wykonana zadna operacja.

7.PRACA ZTYGODNIOWYM TIMEREM

% Aby aktywowac dziatanie TYGODNIOWEGO TIMERA

Nacisnij przycisk Timer podczas wyswietla sie na
wyswietlaczu LCD.

L J Or
Ll
—

Se AR
E Ty
Smmomome :'-:'l-l

Np.
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e

Aby dezaktywowac dziatanie TYGODNIOWEGO TIMERA
Naciénij przycisk Timer podczas WEEK™ znika z wyswietlacza LCD.

8.WYLACZANIE KLIMATYZATORA PODCZAS TYGODNIOWEGO TIMERA

e

1.Jezeli nacisniesz przycisk zasilania raz i szybko, klimatyzator wylgczy sie

tymczasowo. A klimatyzator wiaczy sie automatycznie az do momentu
ustawienia timera.

Wt WYLACZONY Wt WYLACZONY

)

8:00 10:00 12:00 14:00 17:00

byly. Jezeli przycisk POWER zostanie nacis$niety jednokrotnie i szybko o
godzinie 10:00, klimatyzator wigczy sie o godzinie 14:00.

2.Po nacisnieciu przycisku zasilania przez 2 sekundy klimatyzator wytaczy

sie catkowicie, a funkcja timera zostanie anulowana.

m Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

TYGODNIOWY CZASOMIERZ 1

Aby ustawi¢ DZIEN WOLNY (na $wieto)

W trakcie cotygodniowego licznika nacisnij przycisk Potwierdz.

Nacisnij przycisk,A” lub,v", aby wybrac¢ dziert w tym tygodniu.

Naci$nij przycisk Dzier: o, aby ustawi¢ DZIEN WOLNY.

ETen We znak jest ukryty j_\

e o o B e

np. DZIEN WOLNY jest ustalony na $rode

DZIEN WOLNY mozna ustawi¢ na inne dni poprzez powtérzenie
kroki 2 3.

iS

Nacisnij przycisk Wstecz, aby powréci¢ do tygodniowego timera.

Aby anulowad: Wykonaj te sama procedure, co przy konfiguracji.

Instrukcja instalacji i obstugi m




Kontroler przewodowy - SAVA X

TYGODNIOWY CZASOMIERZ 1

NOTATKA

Ustawienie DAY OFF zostanie automatycznie anulowane po uptywie
ustawionego dnia.

9. FUNKCJA OPOZNIENIA
oo W trakcie cotygodniowego timera nacisnij przycisk FUNC. przycisk, wybierz
O funkcje opdznienia i nacisnij przycisk Potwierdz, wyswietli sie komunikat,,

Ui, fH7,2h,i odczekaj 3 sekundy, aby potwierdzi¢. Po aktywowaniu funkgji
opoznienia & pojawia sie znak. Funkcje opdznienia mozna wigczy¢ tylko
w Timerze tygodniowym 1 i Timerze tygodniowym 2.

byly. Jezeli nacisniesz wybierz ,2H" o godzinie 18:05, klimatyzator wylaczy sie z
opdznieniem o godzinie 20:05.

10. SKOPIUJ USTAWIENIA Z JEDNEGO DNIA NA DRUGI

Rezerwacje dokonana raz mozna skopiowac na inny dzien tygodnia. Cata rezerwacja wybranego
dnia tygodnia zostanie skopiowana. Efektywne wykorzystanie trybu kopiowania zapewnia
tatwos¢ dokonywania rezerwacji.

I % W trakcie cotygodniowego licznika nacisnij przycisk Potwierdz.
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Nacisnij przycisk, A" lub,v", aby wybra¢ dzien,
z ktérego chcesz kopiowad.

Nacisnij przycisk Kopiuj, na wyswietlaczu LCD pojawi sie litera,CY".

Nacisnij przycisk, A" lub,v", aby wybra¢ dzien,
do ktérego chcesz skopiowad.

Aby potwierdzi¢, nacisnij przycisk Kopiuj.

Ten ¥ szybko R —
B ] (weex) B
zaznacz popiot o

Np. Skopiuj ustawienia z poniedziatku na srode

Pozostate dni mozna skopiowac, powtarzajac kroki 4 i 5.

Nacisnij przycisk Potwierdz, aby potwierdzi¢ ustawienia.

Nacisnij przycisk ,A" lub,v", aby wybra¢ dzien, do ktérego chcesz
skopiowac.
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TYGODNIOWY CZASOMIERZ 2

1. USTAWIANIE TYGODNIOWEGO TIMERA

% % Naci$nij Timer, aby wybra¢ Weekw i nacisnij Potwierdz.

2. USTAWIENIE DNIA TYGODNIA

\ Naciska¢, A" lub ,v", aby wybrac¢ dzien tygodnia, a nastepnie nacisnij
przycisk POTWIERDZ.

3. USTAWIANIE TIMERA USTAWIANIE TIMERA 1

\ Naciska¢ ,A” lub ,v", aby wybra¢ czas ustawienia. Na wyswietlaczu LCD
pojawiajg sie ustawienia czasu, trybu, temperatury i predkosci wentylatora.
VQQ Nacisnij przycisk POTWIERDZ, aby przejé¢ do procesu ustawiania czasu.

2
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TYGODNIOWY CZASOMIERZ 2

WAZNE: W ciggu jednego dnia
mozna zaplanowa¢ maksymalnie 8
wydarzen. Mozna zaplanowac rézne
zdarzenia dla TRYBU, TEMPERATURY i
predkosci WENTYLATORA.

np. wtorkowa skala czasowa 1

4. USTAWIANIE CZASU

A\ Naciska¢ ,A" lub ,v", aby ustawi¢ czas, a nastepnie nacisnij przycisk
% POTWIERDZ.
v%

5. USTAWIANIE TRYBU PRACY

Naciskac¢,A"lub,v", aby ustawic tryb dziatania, a nastepnie nacisnij przycisk
% POTWIERDZ.
v%

_>K_/_>:>}¢_>C —»-:(:):-—» .§ —— (D _‘

AUTO COOL DRY HEAT FAN OFF
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TYGODNIOWY CZASOMIERZ 2

6. USTAWIENIE TEMPERATURY POMIESZCZENIA

\ Naciskac¢,A"lub,v’, aby ustawi¢ temperature w pomieszczeniu, a nastepnie
% nacisnij przycisk POTWIERDZ.

VO NOTATKA

To ustawienie jest niedostepne w trybach
WENTYLATOR i WYLACZONY.

7. USTAWIENIE PREDKOSCI WENTYLATORA

VAN % Naciskac¢,A"lub, v, aby ustawi¢ predkos¢ wentylatora, a nastepnie nacisnij

przycisk POTWIERDZ.
0

To ustawienie jest niedostepne w trybach AUTO, DRY lub
OFF.

=< HIINNAR —= S il —= S il —= S i —

8. MOZNA USTAWIC ROZNE ZAPLANOWANE WYDARZENIA, POWTARZAJAC KROKIOD 3 DO 7.
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TYGODNIOWY CZASOMIERZ 2

9. DODATKOWE DNI W OKRESIE TYGODNIA MOZNA USTAWIC POWTARZAJAC KROKI 3-8.

Aby powréci¢ do poprzedniego kroku ustawien timera tygodniowego,
nalezy nacisna¢ przycisk WSTECZ. Przywrocono biezace ustawienie.

Kontroler nie zapisze ustawien tygodniowego timera, jezeli w ciggu 30
sekund nie zostanie wykonana zadna operacja.

10. TYGODNIOWA OBStUGA TIMERA

Na poczatek
Naci$nij Timer, aby wybra¢ We=dm, a nastepnie timer uruchomi sie

automatycznie.

- .
o 1
_ 1

Se
™ Wesdg i
- S0

O o o
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TYGODNIOWY CZASOMIERZ 2

I Aby anulowa¢
Aby anulowac tryb timera, naci$nij przycisk zasilania na 2 sekundy. Tryb
timera mozna réwniez anulowa¢ poprzez zmiane trybu timera za pomoca
% Timera.

11. USTAWIC DZIEN WOLNY (na $wieto)

% Po ustawieniu tygodniowego timera naci$nij przycisk POTWIERDZ.

A
v% Nacisnij przycisk ,A" lub ,v", aby wybrac dzien tygodnia.
Nacisnij DAY OFF, aby utworzy¢ dzieh wolny.
[Ten znak jest ukrytyj~
@Q { MR D @EE
—o—o—o—0—0—0—o —— —e—e—o—0—o—o—o
12 3 4 12 3 4

Np. DZIEN WOLNY jest ustalony na $rode
- Ustaw DZIEN WOLNY dla pozostatych dni, powtarzajac kroki 2 i 3.

% Nacisnij przycisk WSTECZ, aby powrdci¢ do tygodniowego timera.
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TYGODNIOWY CZASOMIERZ 2

Aby anulowa¢, wykonaj te samg procedure, ktdrg wykorzystano podczas konfiguracji.

NOTATKA

Ustawienie DAY OFF zostanie automatycznie anulowane po uplywie
ustawionego dnia.

12. SKOPIUJ USTAWIENIA Z JEDNEGO DNIA NA DRUGI.

Zaplanowane wydarzenie, utworzoneraz, mozna skopiowac nainny dzier tygodnia.Zaplanowane
wydarzenia z wybranego dnia tygodnia zostang skopiowane. Efektywne wykorzystanie trybu
kopiowania zapewnia tatwo$¢ dokonywania rezerwacji.

% W timerze tygodniowym nacisnij przycisk POTWIERDZ.
VAN
Nacisnij,, A" lub v’ aby wybrac dzien, z ktérego chcesz kopiowac.
N
“ Nacisnij COPY, na wyswietlaczu LCD pojawig sie litery CY.
VAN
Nacis$nij, A" lub v, aby wybrac dzien, do ktérego chcesz skopiowac.
N
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TYGODNIOWY CZASOMIERZ 2

Aby potwierdzi¢, nacisnij przycisk Kopiu,j.

Ten #8 znak miga szybko ————

@
H|
F3
XH

o—e—o—0o
12 3

IS

Np. Skopiuj ustawienia z poniedziatku na $rode

Pozostate dni mozna skopiowa¢, powtarzajac kroki 4 i 5.

Aby potwierdzi¢ ustawienia, nacisnij przycisk Potwierdz.

Nacisnij przycisk WSTECZ, aby powréci¢ do tygodniowego
timera.
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TYGODNIOWY CZASOMIERZ 2

Usun skale czasowa w ciggu jednego dnia.

% Podczas ustawiania tygodniowego timera nacisnij przycisk POTWIERDZ.

N Nacisnij,, A" lub v’ aby wybra¢ dzien tygodnia
o a nastepnie nacisnij POTWIERDZ.

Nacisnij, A" lub,v", aby wybrac czas ustawienia, ktéry chcesz usunac. Na
wyswietlaczu LCD pojawiajg sie ustawienia czasu, trybu, temperatury
i predkosci wentylatora. Ustawienia czasu, trybu, temperatury i
predkosci wentylatora mozna usuna¢, naciskajac przycisk DEL (dzieh

= wolny).
S BT

Sl ——
ool = | SiT=l

| | ;

Np. Usun skale czasowa 1 w sobote
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PRZEKAZYWANIE ALARMU BLEDU

Jezeli system nie dziata prawidtowo, z wyjatkiem przypadkéw wymienionych powyzej, lub
jezeli widoczne sg wymienione powyzej usterki, nalezy sprawdzi¢ system zgodnie z ponizszg
procedura.

Wyswietlacz
cyfrowy

Definicja awarii i ochrony

Btad komunikacji pomiedzy sterownikiem przewodowym a (g [
jednostka wewnetrzng —_rh

Btedy wyswietlane na sterowniku przewodowym réznig sie od btedéw wyswietlanych na
urzadzeniu. Jesli pojawi sie kod btedu, sprawdz instrukcje obstugi i montazu oraz instrukcje
serwisowa.

WSKAZANIA TECHNICZNE | WYMAGANIA

EMC i EMI s3 zgodne z wymogami certyfikacji CE.
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<> nnnn

- %

QC
r

< nnnn

ZAPYTANIA | USTAWIENIA

Gdy jednostka klimatyzacyjna jest urzadzeniem przetaczajagcym, nacisnij i
przytrzymaj przycisk ,COPY" przez 3 sekundy, najpierw wyswietli sie P:00,
jesli podiaczono do jednostki wewnetrznej, wyswietl P:00, jesli podigczono
do wielu jednostek wewnetrznych, nacisnij, A" lub v’ aby wyswietli¢ P:01,
P:02, a nastepnie nacisnij przycisk ,Confirm’, aby wprowadzi¢ zapytanie o
temperature jednostki wewnetrznej Tn(T1~T4) i usterke wentylatora (CF),
nacisnij,, A" lub,v"”, aby dokonac¢ wyboru.

Nieuzywanie przyciskdbw przez 15 sekund lub naci$niecie przycisku
Wstecz” lub , WE./WYL powoduje wyjscie z zapytania o temperature.

Gdy klimatyzator jest wytaczony, w funkcji zapytania o temperature
nacisnij ,A" lub ,v", aby wybra¢ SP, a nastepnie nacisnij ,Potwierdz’, aby
dostosowacd wartos¢ cisnienia statycznego.

Gdy klimatyzator jest wytaczony, w funkcji zapytania o temperature
nacisnij, A" lub v, aby wybrac AF, nacisnij,,Confirm’, aby przejs¢ do trybu
testowego, nacisnij,Back” lub nacisnij,ON/OFF’ lub nacisnij,Confirm’, aby
wyjsc¢ z trybu testowego.W trybie AF, po zakonczeniu testu trwajacego
3-6 minut, test automatycznie sie koriczy. Jedli podczas testu nacisniesz
Wstecz’, WL/WYL! lub ,PotwierdZ’, test zostanie przerwany.
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ZAPYTANIA | USTAWIENIA

Funkcja ,Follow me”z kompensacja temperatury.

\

Gdy klimatyzator jest wylaczony, w celu sprawdzenia temperatury
nacisnij przycisk,A"lub,v’, aby wybraé opcje tF. Zakres temperatury
kompensacji: -5~5°C. Naci$nij ,Potwierdz’, aby przejs¢ do trybu
ustawien, nacisnij, A" lub,v’, aby wybrac temperature, a nastepnie
nacisnij,,Potwierdz’, aby zakonczyc.

I_I": temperatura kompensacji

Gdy klimatyzator jest wytaczony, w celu uzyskania informacji o
temperaturze nacisnij przycisk ,A" lub v’ aby wybra¢ opcje TYPE. Nacisnij
,PotwierdzZ’, aby przejs¢ do trybu ustawien, nacisnij, A" lub,v", aby wybrac
typ, a nastepnie nacisnij,Potwierdz’, aby zakonczyc¢.

CH &F G GG 3P DW: F 6 NA FGxd

AUTO COOL DRY HEAT FAN HEAT FAN COOL DRY FAN COOL DRY HEAT FAN
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ZAPYTANIA | USTAWIENIA

Ustaw najwyzszga i najnizszg wartos¢ temperatury.

Gdy klimatyzator jest wytgczony, w celu sprawdzenia temperatury naci$nij
przycisk A" lub v’ aby wybrac opcje tHI lub tLo. Nacisnij ,Potwierdz”, aby
przejs¢ do trybu ustawien, nacisnij A" lub v’ aby wybra¢ temperature, a
nastepnie nacisnij ,Potwierdz’, aby zakonczy¢. Najwyzszy zakres ustawien
temperatury: 25~30°C. Najnizszy zakres ustawien temperatury: 17~24°C.
0t

—I Funkcja ustawiania najwyzszej wartosci.

[

I—_ L_kFunkcja ustawiania warto$ci minimalnej.

Wybor funkcji zdalnego sterowania za pomoca kontrolera przewodowego.

- %

Gdy klimatyzator jest wytaczony, w celu sprawdzenia temperatury nacisnij
przycisk ,A" lub v, aby wybra¢ opcje rEC. W polu temperatury wyswietli
sie napis ON lub OF, wskazujacy, czy temperatura jest prawidtowa, czy
nieprawidtowa. Jesli wybor jest nieprawidtowy, sterownik przewodowy nie
przetwarza zadnych sygnatéw zdalnego sterowania. Nacisnij ,Potwierdz’,
aby przejs¢ do trybu ustawien, nacisnij, A" lub,v”, aby wybrac, a nastepnie
nacisnij,,Potwierdz’, aby zakoriczyc¢.
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ZAPYTANIA | USTAWIENIA

Wybor adresu kontrolera dwuliniowego.

N Gdy klimatyzator jest wylaczony, w funkcji zapytania o temperature
nacisnij A" lub ,v", aby wybra¢ Adr. W strefie temperatury wyswietli sie --
A4 lub A, B. Gdzie -- odnosi sie do ustawienia kodu wirecontrollera. Naci$nij

LPotwierdz”, aby przejs¢ do trybu ustawien, nacisnij,A”lub,v”, aby dokonac
wyboru, a nastepnie nacisnij,PotwierdZ’, aby zakonczyc.

|:| _ - --:Ustawienie kodu pierwszenstwo maja przepisy dotyczace kontrolera
I Ll przewodowego.

—
I 11 :Ustawienie adresu kontrolera przewodowego.

Przywrd¢ ustawienia fabryczne.

N Gdy klimatyzator jest wylaczony, w funkcji zapytania o temperature
nacisnij,,A"lub,v”, aby wybra¢ INit, wyswietlana jest strefa temperatury --.
AV Nacisnij,,Potwierdz’, aby przejs¢ do trybu ustawien, nacisnij, A" lub,,v", aby

wybra¢,ON’ a nastepnie naciénij,,Potwierdz’, aby zakonczy¢.

o ., .
Il 1112 Przywrd¢ ustawienia fabryczne.

=

m Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

ZAPYTANIA | USTAWIENIA

Po przywréceniu ustawien fabrycznych parametréw sterownika przewodowego, ustawienie
parametréw obrotowych zostaje przywrécone do wartosci 10 godzin (nie jest ustawiona
najwyzsza i najnizsza temperatura); kompensacja temperatury ciata nie jest kompensowana;
tryby COOL i HEAT/pojedynczy tryb COOL zostajg przywrécone do modelu COOL i HEAT;

Przywro6¢ zakres temperatur do ustawien fabrycznych.
Przywrocono skutecznos¢ funkcji odbioru zdalnego;

Adres dwuelementowego kontrolera pierwszej linii zostaje przywrécony do przetacznika
kodowego.

Ustaw dzien wolny tak, aby uruchamiat sie automatycznie po wtaczeniu zasilania:

Za pomoca klawiszy w gore lub w dét wybierz dy:1 i wyswietl aktualng wartos¢ ustawienia.

2. Nacisnij przycisk potwierdzenia, aby wejs¢ do opcji wtgczania funkcji automatycznego startu
dnia O. Wartos¢ ustawienia zacznie migac.

3. Uzyj klawiszy w gore lub w dét, aby zmieni¢ wartos¢ ustawienia. Wartos¢ 1 wiacza funkcje, a
wartos¢ 0 jg wytacza.

4. Naci$nij przycisk potwierdzenia, aby zastosowac ustawienie. Spowoduje to przejscie do opcji
maksymalnego ustawienia timera dla dnia O, dy:2, wy$wietlajac biezagca warto$¢ ustawienia.
Wartos$¢ ta przedstawia czas trwania timera w godzinach, z przyrostami co 0,5 godziny.

5. Uzyj klawiszy w gére lub w dot, aby zmienic¢ wartos¢ ustawienia.

6. Nacisnij przycisk potwierdzenia, aby zapisac¢ ustawienia i zakonczy¢ konfiguracje.

Notatka: Po wiqczeniu funkcji automatycznego uruchamiania Day O urzqdzenie bedzie

automatycznie uruchamiac funkcje Day O przy uzyciu ostatnio ustawionego czasu trwania timera
przy kazdym wigczeniu.
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ZAPYTANIA | USTAWIENIA

Konfigurowanie synchronizacji czasu sieciowego (NTP) (niektére modele) r“- Fl
1. Uzyj klawiszy w gére lub w dot, aby wybrac NTP i wyswietli¢ biezace ustawienie.
Nacisnij przycisk potwierdzenia, aby wejs¢ w ustawienia funkgji.

3. Uzyj klawiszy w goére lub w dét, aby wybrac wartos¢ ustawienia, gdzie 0 oznacza wylaczenie
funkgji synchronizacji czasu sieciowego, a 1 jej wiaczenie.

4. Naci$nij przycisk potwierdzenia, aby zastosowac ustawienie i zakonczy¢ konfiguracje.
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POLACZENIE STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO

Urzadzenie to spetnia zasadnicze wymagania iinne stosowne postanowienia dyrektywy 2014/53/
UE.

« Bezprzewodowo: 2400 - 2483,5 MHz, moc nadawania: < 20 dBm
. BLE: 2402 - 2480MHz, moc nadawania: < 10dBm

1. SRODKI OSTROZNOSCI

«+ Przed zainstalowaniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac srodki ostroznosci.

- Ponizej przedstawiono wazne kwestie bezpieczenistwa, ktorych nalezy przestrzegad.
Kompatybilne systemy: 10S, Android. (Sugerowane: IOS 9.0 i nowsze, Android 6.0 i nowsze.)

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnych sytuacji
wyraznie o$wiadczamy ponizej: Nie wszystkie systemy Android i 10S
sq kompatybilne z aplikacja. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek problemy bedace wynikiem braku kompatybilnosci.
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POLACZENIE STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO

NOTATKA

Funkcja WI-FI dostepna w wybranych kontrolerach i wybranych
jednostkach wewnetrznych.

1.1. Strategia bezpieczenstwa bezprzewodowego

« Zestaw Smart Kit obstuguje wytacznie szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK i nie obstuguje
zadnego szyfrowania. Zalecane jest szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK.

 Wiecej informacji znajdziesz na stronie internetowej serwisu.

« Aby méc prawidtowo zeskanowac kod QR, aparat w smartfonie musi
miec rozdzielczo$¢ 5 milionéw pikseli lub wieksza.

« Ze wzgledu na zmienng sytuacje sieciowq, czasami moze wystapic
przekroczenie limitu czasu zadania. W takiej sytuacji konieczna moze
by¢ ponowna konfiguracja sieci.

« Ze wzgledu na zmienng sytuacje sieciowg, proces sterowania moze
czasami powodowac przekroczenie limitu czasu. Jezeli wystapi taka
sytuacja, wyswietlacz pomiedzy deska a aplikacjg moze nie by¢ taki
sam, nie nalezy sie tym przejmowac.
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POLACZENIE STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO

Firma nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek problemy
spowodowane przez Internet, router bezprzewodowy i urzadzenia
inteligentne.

Aby uzyskac dalszg pomoc, skontaktuj sie z pierwotnym dostawca.

2. POBIERZ | ZAINSTALUJ APLIKACIE

W sklepie z aplikacjami (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj,NetHome Plus”i znajdz
aplikacje NetHome Plus. Pobierz i zainstaluj na swoim telefonie. Mozesz réwniez pobrac
aplikacje, skanujac ponizszy kod QR.

Android iOS
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POLACZENIE STEROWANIA BEZPRZEWODOWEGO

- Upewnij sie, ze Twoje urzadzenie mobilne jest podtagczone do routera sieci bezprzewodowej.
Ponadto router sieci bezprzewodowej nawiazat juz potagczenie z Internetem przed
rejestracjg uzytkownika i konfiguracja sieci.

- Upewnij sie, ze Twoje urzadzenie mobilne jest juz potaczone z siecig bezprzewodowsa, z
ktérej chcesz skorzystac. Powinienes$ rowniez zapomniec o innych, nieistotnych sieciach
bezprzewodowych, na wypadek gdyby miaty one wptyw na proces kodowania.

3. KONFIGURACJA SIECI

« Nalezy zapomnie¢ o wszystkich innych sieciach w poblizu i upewni¢
sie, ze urzadzenie z systemem Android lub iOS taczy sie wytacznie z
siecig bezprzewodowa, ktéra chcesz skonfigurowad.

- Upewnij sie, ze funkcja sieci bezprzewodowej w urzadzeniu z
systemem Android lub iOS dziata prawidtowo i mozna automatycznie
potaczyc sie z pierwotng siecig bezprzewodowa.

3.1. Jak wejs¢ do sieci dystrybucji AP
Naci$nij FUNC. przycisk, az = wybrana jest ikona i naci$nij przycisk POTWIERDZ. Tryb AP jest

aktywowany, jesli = ikona miga.
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KONFIGURACJA | UZYTKOWANIE APLIKACJI

1. REJESTRACJA UZYTKOWNIKA

il T -
Create Account
Enter your Email address
Password et
Confirm Password et

Password need 6-20 characters,must contain letters
and numbers.

Sign in Sign in

[ 1 have read and agree to the terms and privacy

.’ Sign in with Apple

Sign in with the third party accounts

f N

Facebook Twitter

Sign in with the third party accounts

f Ny

Facebook Twitter

Forgot Password? Create Account

Forgot Password? Create Account

Android i0S
Fot. 1.1 Fot. 1.2

1.Kliknij, Utworz konto” ( (Zdjecie. 1.1)
2. Wpisz swéj adres e-mail i hasto, a nastepnie kliknij,, Zarejestruj”.
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KONFIGURACJA | UZYTKOWANIE APLIKACJI

- Upewnij sie, ze Twoje urzadzenie mobilne jest podtaczone do routera bezprzewodowego.
Ponadto router bezprzewodowy nawiazat potaczenie z Internetem jeszcze przed rejestracja
uzytkownika i konfiguracja sieci.

- Lepiej jest zalogowac¢ sie do swojej skrzynki pocztowej i aktywowac konto rejestracyjne,
klikajac link, na wypadek gdybys zapomniat hasta. Mozesz zalogowac sie za pomocg kont
0s0b trzecich.

2. KONFIGURACJA SIECI

Srodki ostroznosci

« Nalezy zapomniec o wszystkich innych sieciach w poblizu i upewnic sie, ze urzqdzenie z systemem
Android lub iOS tqczy sie wytqcznie z tq sieciq bezprzewodowg, ktérq chcesz skonfigurowac.

« Upewnij sie, Zze funkcja fqcznosci bezprzewodowej w urzqdzeniu z systemem Android lub iOS dziata
prawidtowo i mozna automatycznie potqczyc je ponownie z pierwotngq sieciq bezprzewodowaq.

« Uzytkownik musi wykona¢ wszystkie czynnosci w ciqgu 8 minut od wiqczenia urzqdzenia, w
przeciwnym razie konieczne bedzie ponowne wiqczenie urzqdzenia.

2.1. Konfiguracja sieci za pomoca urzadzenia z systemem Android lub iOS

1. Upewnij sie, ze Twoje urzadzenie mobilne zostato juz podtgczone do sieci bezprzewodowej,
z ktérej chcesz skorzystac. Powinienes réwniez zapomnie¢ o innych nieistotnych sieciach
bezprzewodowych, na wypadek gdyby miaty one wptyw na proces konfiguracji.

2. Odtacz zasilanie pradem zmiennym.

3. Podtacz zasilanie pradem zmiennym i nacisnij siedem razy w ciggu 10 sekund przycisk,DIODA
WYSWIETLACZA" lub,NIE PRZESZKADZAC".

4. Gdy na wyswietlaczu klimatyzatora wyswietla sie ,AP", oznacza to, ze bezprzewodowa
komunikacja klimatyzatora przeszta juz w tryb ,AP".
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NOTATKA

Istniejg dwa sposoby zakonczenia konfiguracji sieci:
- Konfiguracja sieci poprzez skanowanie Bluetooth
- Konfiguracja sieci wedtug wybranego typu urzadzenia

2.2. Konfiguracja sieci poprzez skanowanie Bluetooth
Notatka: Upewnij sie, ze Bluetooth w Twoim urzqdzeniu mobilnym dziata.

. Nacisnij,,+ Dodaj urzadzenie”. (Zdjecie. 2.21)

. Nacisnij,Skanuj urzadzenia w poblizu”. (Zdjecie. 2.2.2)

. Poczekaj, az inteligentne urzadzenia je znajda, a nastepnie kliknij, aby je dodad. (Zdjecie. 2.2.3)
. Wybierz pofaczenie sieciowe Homen i wprowadz hasto. (Zdjecie. 2.2.4)

. Poczekaj na potaczenie z siecia. (Zdjecie. 2.2.5)

. Po pomysinej konfiguracji mozesz zmieni¢ domyslng nazwe. (Zdjecie. 2.2.6)

aOuh WN =
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Welcome Home

Add Device

Add Shared Device

0

Click "+" to add a smart device!

Select Appliance Type

Q Split-type AC
o Portable AC
Q Window AC
g Humidifier
0 Dehumidifier
9 Air to water

Note:No need to scan QR code to complete
configuration

& Scan for nearby devices

Make sure Bluetooth is working.

Smart devices Found

-X-X-X:

Split-Type Ac~ Window Ac Window Ac Winde

Fot.2.2.2

Fot.2.2.3

m Instrukcja instalacji i obstugi



Kontroler przewodowy - SAVA X

Rack

Start Configuration

= Smart-Pro

KONFIGURACJA | UZYTKOWANIE APLIKACJI

Fot.2.2.4

Name: A (B .
ancel @
= @
Success
The device is connecting to the network...
Fot.2.2.5 Fot.2.2.6
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7. Mozesz wybrac istniejgcg nazwe lub dostosowac nowa. (Zdjecie. 2.2.7)
8. Konfiguracja sieci Bluetooth zakornczyta sie pomyslnie, urzadzenie jest teraz widoczne na

liscie. (Zdjecie. 2.2.8)

Recommended Name: W

elcome Home
Dining Room v
Kitchen

Devices
Master bedroom

Children bedroom =] ‘3 fLss

Living Room

#26c ()29

Guest bedroom

Custom Name:

Appliance b

Fot.2.2.7 Fot.2.2.8
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2.3. Konfiguracja sieci wedtug wybranego typu urzadzenia
Wybierz te konfiguracje, jesli Bluetooth nie powiedzie sie.

1.Jesli konfiguracja sieci Bluetooth nie powiedzie sie, wybierz typ urzadzenia. (Rys.2.3.1)
2.Aby wejs¢ w tryb ,AP", wykonaj ponizsze czynnosci.( (Zdjecie. 2.3.2)
3.Wybierz konfiguracje sieci. (Zdjecie. 2.3.3)

Select Appliance Type

O Portable AC
9 Window AC
D Humidifier

O Dehumidifier
9 Air to water

Note:No need to scan QR code to complete
configuration

B Scan for nearby devices

Make sure Bluetooth is working

Fot. 2.3.1
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4.WPo wybraniu metody (Android). Potacz sie z siecig bezprzewodowa (iOS). (Zdjecie. 2.3.3)
5.Prosze podac hasto. (Zdjecie. 2.3.4)

Split-type AC

(® Go to the phone’s /I AN "settings,use
the password “12345678” to connect
to the network “net ac XXX,

(® Power on the device, wait 5 seconds, (®) Press the LED or Do Not Disturb button
then click“Next”. on the remote 7 times until the device
shows“AP”on the displays.

Reminder: If “net_ac_XXXX”network is not
found on the WLAN, check whether the
device is in AP mode.If not, Try again.

Reminder: You must complete all the steps Reminder: For other models, please refer to
within 8 minutes after the device is powered product manual.
on, otherwise you need to power it on again!

Fot. 2.3.2 Fot.2.3.3
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6.Konfiguracja sieci powiodta sie. (Zdjecie. 2.3.5)
7.Konfiguracja przebiegta pomyslnie, urzadzenie mozna zobaczy¢ na liscie. (Zdjecie. 2.3.6)

8:08 AM
Split-type AC

Welcome Home

Devices
=
\ Living Room
(© Please select family WLAN and enter
the password. * 25-¢ Q 29
Smartbg
Please enter password
Mobile phone connecting home
appliance WLAN : Done
Preconfigure appliances: Done
4 Appliances join the home WLAN: 99%
/4
Quit et P
Agpiisnc M
Fot. 2.3.4 Fot. 2.3.5 Fot. 2.3.6
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Notatka:

+ Po zakonriczeniu konfiguracji sieci aplikacja wyswietli na ekranie komunikat informujgcy o
powodzeniu konfiguracji.

« Ze wzgledu na réznice w srodowisku internetowym mozliwe jest, Ze status urzqdzenia nadal
bedzie wyswietlany jako ,offline” Jezeli wystgpi taka sytuacja, nalezy pobrac i odswiezy¢ liste
urzqdzen w aplikacji i upewnic sie, Zze status urzqdzenia zmienit sie na ,online”. Alternatywnie
uzytkownik moze wytqczy¢ zasilanie prgdem zmiennym i wigczy¢ je ponownie. Po kilku minutach
status urzqdzenia zmieni sie na ,online”.

3. JAKKORZYSTAC Z APLIKACJI

Przed uzyciem aplikacji do sterowania klimatyzatorem przez Internet upewnij sie, ze zarébwno
Twoje urzadzenie mobilne, jak i klimatyzator sg potaczone z Internetem. Wykonaj nastepujace
kroki:

1. Kliknij,Zaloguj sie". (Zdjecie. 3.1)

2. Wybierz urzadzenie. (Zdjecie. 3.2)

3. Dzieki temu uzytkownik moze sterowaé wtaczaniem/wytgczaniem klimatyzatora, trybem pracy,
temperatura, predkoscia wentylatora itp. (Zdjecie. 3.3)
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Welcome Home

5:08 PM w ‘uﬂi
=
a

Devices

[~==]

Wind 60

Living Room

Signin Ly 24%¢ w22c

Sign in with the third party accounts

A C R~ SN C)

Swing Luffing Turbe Timer

= A
Appliance Me

Fot. 3.1 Fot. 3.2 Fot. 3.3

NOTATKA:

Nie wszystkie funkcje aplikacji sq dostepne w klimatyzatorze.

Na przyktad: ECO, Turbo, funkcja Swing. Aby uzyskac¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z instrukcjq
obstugi.
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4. FUNKCJE SPECJALNE

4.1. HARMONOGRAM

Uzytkownik moze uméwic sie na cotygodniowe wtgczanie i wytgczanie klimatyzacji o okreslonej
godzinie. Uzytkownik moze réwniez wybrac obieg, aby kontrolowac¢ dziatanie klimatyzacji
wedtug cotygodniowego harmonogramu.

Schedules Confirm Repeat

Express run setting 267 Auto 24H PN Commonly used:

Every day v
Schedules

Weekdays
Sleep 10 08

Only once
Geolocation ON 1 06 On

12 07 Off Custom:

Check

Monday
Units Repeat Mon.Thur. > Tuesday
Information Settings Cool 17°C High > Wednessday
Share QR code Label Unnamed > Thursday

Friday
Delete

Saturday

Sunday
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4.2.Sen
Uzytkownik moze dostosowac swoj wiasny komfort snu, ustawiajac docelowa temperature.

all % -

Function Confirm

Express run setting 26'C Auto Custom O
Schedules The default curve is recommended. However,if you

would like to customize the sleep curve.then turn on
the Custom Slider.

Sleep

Geolocation ON

Check

Units i 26
Information

Share QR code e

Delete

1h 2h 3 4h  Sh 6h  Th  8h
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4.4, Sprawdz

Uzytkownik moze za pomoca tej funkcji tatwo sprawdzi¢ stan dziatania klimatyzatora. Po
zakonczeniu tej procedury mozna wyswietli¢ elementy normalne, elementy nietypowe i
informacje szczegdtowe.

Check

Scanning

Testing
Normal

4.4. Udostepnij urzadzenie
Funkcja Share Device umozliwia jednoczesne sterowanie urzagdzeniem przez wielu uzytkownikéw.
1. Kliknij,Udostepniony kod QR’”. (Zdjecie. 4.4.1)
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. Wyswietlanie kodu QR. (Zdjecie. 4.4.2)

. Pozostali uzytkownicy muszg najpierw zalogowac sie do aplikacji NetHome Plus, a nastepnie
klikna¢ ,Dodaj urzadzenie wspoétdzielone” na swoim telefonie komoérkowym i poprosi¢ o
zeskanowanie kodu QR. (Zdjecie. 4.4.3)

. Teraz pozostali moga dodac wspotdzielone urzadzenie. (Zdjecie. 4.4.4).

9:41
< Function Share QR code
Express run setting 26°C Auto
Schedules
Sleep
Geolocation ON
Check
Units i
Information
Share QR code
belete Now please ask your family to use APP on their own
scan this QR code and share this
device to them.
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Welcome Home

Devices

= @

AC 0023 Dehumidfier DOES

#25¢c @ 30c

o

Air to water

$¥25¢ & 50c

e e
Group 001 Group 002

2 Devices 13 Devices

Fot. 4.4.3 Fot. 4.4.4

5. DEKLARACJA APLIKACII

Uzywaj urzadzenia wytacznie zgodnie z dotaczong instrukcjg. Zmiany lub modyfikacje
tego urzadzenia, ktdére nie zostaly wyraznie zatwierdzone przez strone odpowiedzialng za
zgodnos¢, moga spowodowac uniewaznienie prawa uzytkownika do korzystania ze sprzetu. To
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urzadzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie FCC ustalonymi dla srodowiska
niekontrolowanego. Aby unikna¢ przekroczenia limitéw ekspozycji na czestotliwosci radiowe
okreslonych przez FCC, odlegtos¢ cztowieka od anteny nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm (8
cali) podczas normalnej pracy.

Sprzet ten zostat przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami
dla urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czescia 15 przepiséw
FCC. Ograniczenia te majg na celu zapewnienie odpowiedniej
ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami w instalacjach domowych.
Urzadzenie to generuje, wykorzystuje i moze emitowac energie o
czestotliwosci radiowej i jesli nie zostanie zainstalowane i nie bedzie
uzywane zgodnie zinstrukcja, moze powodowac szkodliwe zaktdcenia
w komunikacji radiowe;j.

Nie ma jednak gwarancji, ze w konkretnej instalacji nie wystapia
zaktocenia.
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Jezeli urzadzenie to powoduje szkodliwe zaktécenia w odbiorze
sygnatu radiowego lub telewizyjnego, co mozna sprawdzi¢ poprzez
wylaczenie i ponowne wigczenie urzadzenia, zacheca sie uzytkownika
do podjecia préby usuniecia zaktocen, stosujac jeden lub wiecej z
nastepujacych srodkow:
« Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorcze;j.
« Zwieksz odlegtos$¢ miedzy urzadzeniem i odbiornikiem.
« Podtgcz urzadzenie do gniazdka znajdujagcego sie w innym
obwodzie niz ten, do ktérego podtgczony jest odbiornik.
« Aby uzyska¢ pomoc, skontaktuj sie ze sprzedawcy Ilub
doswiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Niniejszym Rotenso® oswiadcza, ze klimatyzator ten jest zgodny z
zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy RE 2014/53/UE. W zataczeniu przesytam kopie petnej wersji
DoC.

Rotenso® nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek problemy
spowodowane przez Internet, router bezprzewodowy i urzadzenia
inteligentne. Aby uzyska¢ dalszg pomoc, skontaktuj sie z pierwotnym
dostawca.
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USTAWIENIA USstUGl

BEZPRZEWODOWA FUNKCJA PRZELACZNIKA DIP

NOTATKA

Funkcja ta jest dostepna tylko w trybie chtodzenia.
Funkcja ta jest dostepna w niektérych modelach.

SW2

iy

Ustawienie przetacznika DIP SW2-2 w

pozycji, OFF” przywraca ustawienia
fabryczne.
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' RED Declaration of Conformity (DoC)
Unique identification of this DoC: NO.20250519001

We,

ROTENSO §P. Z 0.0. .

ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Slaska, POLAND

declare under our sole responsibility that the product:
product name: WIRED REMOTE CONTROLLER
trade name: Rotenso :
type or model: SAVA X WI-FI, SAVA XD WI-

relevant supplementary information: N/A
{e.g. lot, baich or senal rumber, Souces and Numbers of iters)

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and
other relevant requirements of the RE Directive (2014/53/ELT). .

The product is in conformity with the following standards and/or other normative
documents:

HEALTH & SAFETY (Art. 3(1)(a)): EN 62311:2008, EN IEC 62311:2020, EN [EC
60730-2-9:2019+A1:2019, EN50665:2017; EN IEC 60730-2-7:2020, EN 60730-
1:2016+A1:2019

EMC (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ,
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN IEC
61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-1:2019

SPECTRUM (Art. 3(2)): ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
OTHER (incl. Art. 3(3)d: EN 18031-1:2024

Limitation of validity (if any): N/A

Supplementary information: N/A

Notified body involved: N/A

Technical file held by: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Place and date of issue (of this DoC): Poland/ Ruda élqska/2025-05

Signed by or for the manufacturer:

g T OTENSC
= 1
;i
be Rotansn Sp. 2 0.0 HIP. 634-288-30-00
= 43700 liwrta Slgews HRS: (KHORS4508.
ul. Szvh Walealy 16 1 37 245:10.39

Name and Surname: Krzysztof Burzynski
Title: Business Development Director
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SAFETY PRECAUTION

Only qualified personnel should install and service the equipment.
The installation, starting up, and servicing of heating, ventilating, and
air-conditioning equipment can be hazardous and requires specific
knowledge and training. Improperly installed, adjusted or altered
equipment by an unqualified person could result in death or serious
injury. When working on the equipment, observe all precautions in the
literature and on the tags, stickers, and labels that are attached to the
equipment.

Read the following if you use the device in European countries:

The device can not be operated by children under 7 years old, disabled
people and oraz people without experience and knowledge. Instructions
should include a description of the correct and safe handling of the device
and oraz information about possible dangers. Children should not play
with the device. Cleaning and servicing should be carried out by authorized
persons.

Installation and Owner’s Manual B
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SAFETY PRECAUTION

UTILIZATION:

Do not dispose of this product together with unsorted municipal waste. It’s
necessary to transfer this type of waste for special processing. It’s illegal to
throw the device together with other household waste. There are several
ways to get rid of this type of equipment:

A.The city organizes electronic waste collection, you can pass the device
without the cost.

B.When you buy a new device the seller will accept the
old device without any fees.

C.Manufacturer will take the product from buyer produkt
without charging it with costs.

D.Products of this type, contains valuable elements, it
can be sold sprzedane on purchase of metals.

Throwing the device ,,on wild” exposes you to the risk of

losing your health. Dangerous substances from the device I
can penetrate to groundwater screating a danger of

getting through to people’s food chain.
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SAFETY PRECAUTION

/A, WARNING

« Do not uninstall the unit randomly.

« Random uninstalling may lead to abnormal operation, heating or
fire of the air condition.

« Do not install the unit in a place vulnerable to leakage of flammable
gases. Once ammable gases are leaked and left around the wire
controller, re may occure.

« Do not operate with wet hands or let water enter the wire controller.
Otherwise, electric shock may occur.

« The wiring should adapt to the wire controller current. Otherwise,
electric leakage or heating may occur and result in fire.

« The specied cables shall be applied in the wiring. No external force
may be applied to the terminal. Otherwise, wire cut and heating may
occur and result in fire.

Installation and Owner’s Manual B
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INSTALLATION ACCESSORY

1. SELECT THE INSTALLATION LOCATION

Don't install at the place where cover with heavy oil, vapor or sulfureted gas, otherwise, this
product would be deformed that would lead to system malfunction.

2. PREPARATION BEFORE INSTALLATION

Remarks

1 Wire controller 1 -
) Installation and owner’s 1 i

manual
3 Screws 3 M3.9 x 25 (For Mounting on the Wall)
4 Wall plugs 3 For Mounting on the Wall

Screws 2 M4X25 (For Mounting on switch box)
6 Plastic screw bars 2 For fixing on switch box
7 The connective wires group 1 Optional

M4X8 (For Mounting the connective wire
8 Screws 1
group)

ﬂ Installation and Owner’s Manual
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INSTALLATION ACCESSORY

Please conrm that all the following parts you have been supply.

3. PREPARE THE FOLLOWING ASSEMBLIES ON THE SITE

Remarks

‘ Qty. (embeded ‘ Specication

into wall) (only for reference)

1 Switch box 1 -

Wiring Tube (Insulating
2 Sleeve and Tightening 1 -
Screw)
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INSTALLATION ACCESSORY

4. PRECAUTION OF INSTALLINGTHE WIRE CONTROLLER
1.This manual provides the installation method of wired controller. Please refer to the wiring
diagram of this installation manual to connect the wire controller with indoor unit.

2.The wired controller works in low voltage loop circuit. Forbid to directly contact the cable of
high voltage above, like 115V,220V,380V, and don't wire this kind of wire in the said loop; wiring
clearance between congured tubes should be at the range of 300~500mm or above.

3.The Shielded wire of the wired controller must be grounded firmly.

4.Upon nish the wire controller connection, do not employed tramegger to detect the insulation.

+ The wiring should adapt to the wire control current. Otherwise,
electric leakage or overheating may occur and result in fire.

« The specified cables shall be used in the wiring. No external
force may be applied to the terminal. Otherwise, the wire may be
damaged and heating may occur and result in fire.

B Installation and Owner’s Manual
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INSTALLATION METHOD

1. WIRED REMOTE CONTROLLER STRUCTURAL DIMENSIONS

‘ 120mm | D
= | N = Eyr== e
| . =
] £ )
£ £
£ &
~ s8]
£
£
! 3
A - - \ .
Fig. 3-1
2. REMOVE THE UPPER PART OF WIRED CONTROLLER

+ Insert a slot screwdriver into the slots in the  Buckling Back cover
lower part of the wired controller (2 places),  position e
and remove the upper part of the wire
controller (Fig.3-2).

Fig. 3-2
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INSTALLATION METHOD

« Do not pry up and down, you can only rotate the screwdriver.
« The PCB is mounted in the upper part of the wired controller. Be
careful not to damage the board with the slot screwdriver.

3. FASTEN THE BACK PLATE OF THE WIRED CONTROLLER

- For exposed mounting, fasten the back plate on the wall with the 3 screws (ST3.9 x 25) and
plugs. (Fig.3-3)

Back plate

-

\ Screws (ST3.9 x 25)

m Installation and Owner’s Manual
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INSTALLATION METHOD

- Use two M4X25 screws to install the back cover on the 86 switch box, and use one ST3.9 x 25
screw to x to the wall.

Screw hole installed on 86 switch box, use two M4X25mm
Fig. 3-4

Put on a at surface. Be careful not to distort the back plate of the wire
controller by overtightening the mounting screws.
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INSTALLATION METHOD

5. WIRE WITH THE INDOOR UNIT

A

Model A

=

—¢

© =
—

— =

Model B

switch box

B
— — =
=
{
[ D
€
£
g Y = 1
60mm
B
— I
{
A _
E A
£
3, C
60mm
Fig.3-6

Wiring
hole

x
o
Q9
e
O
=
2
(%]

Wiring
hole

2l

N
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INSTALLATION METHOD

Model A

Connect the wire from the display panel of the indoor unit to a connecting cable. Then connect
the other side of the connecting cable to the remote control.

/ =
e

Mainboard

4-core wire

The connective wires group

e

shielded wire (some units)

\Applicable to Light Commercial air conditioner Fig. 3-7 )
/’ =
’;/iﬁ-l
g Adaptor board Display board

4-core wire )
The connection cable D

The connection cable A

\Applicable to split-type air conditioner
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INSTALLATION METHOD

Model B
Notch the part for the wiring to pass through with nippers, etc.

Connect the terminals on the wired controller (HA ,HB), and the terminals of the indoor unit (HA
,HB). (HA and HB do not have polarity.)

« DO NOT allow water to enter the wired control. Use the trap and
putty to seal the wires.
« Connecting wires must be xed reliably and cannot be pulled.
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INSTALLATION METHOD

For some units, the wired controller connects to the unit HA and HB ports through the HA and HB
ports. There is no polarity between HA and HB (see fig. 3-9).

Indoor Unit

H/\|HD

ks

® & ~ 08 O

B a v ¥ o @
o

Wired Controller

=

Fig. 3-9

The main/secondary wired controller can be used to enable two wired controllers to control one
unit, and the wired controllers connect to the unit HA and HB ports through the HA and HB port
on the controller. There is no polarity between HA and HB (see fig. 3-10).
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INSTALLATION METHOD

Indoor Unit

=
N
HA HB

a3l

||
® &4 ~ 06 0 \‘I
® @ v @ > 0O [~ ‘J

J
; g:\

9 v @ o -y

Wired Controller 1

HB HA

Wired Controller 2 Fig. 3-10

Wire controller with Wireless function does not have this function.
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INSTALLATION METHOD

For some units, one wired controller can support multiple units (a maximum of 16 units). In this
case, the wired controller and unit need to be connected to the HA and HB ports at the same
time. In group control, there will be no error displayed on the wired controller (see fig. 3-11).

Indoor Unit 2

Indoor Unit 1 Indoor Unit n

(n<=16)

\_/_“'
‘1_./_“

HE  HA

B4 A~ 080
8 2 va 2 e

Wired Controller 1

Putty / ?/

Trap . Putty

SO

1— Putty

Ny
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INSTALLATION METHOD

6. REATTACH THE UPPER PART OF THE WIRED CONTROLLER

After adjusting the upper case and then buckle the upper case; avoid clamping the wiring during
installation (fig 3-13).

ke |

All the pictures in this manual are for
explanation purpose only. Your wire
controller may be slightly different.The
actual shape shall prevail.

m Installation and Owner’s Manual



Wired controller - SAVA X IEl

SPECIFICATION

Input voltage 12V

Ambient temperature 0~43°C (32~110°F)

Ambient humidity RH40%~RH90%

Suggested to use the connective wire of 6 meters length.
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FEATURE AND FUNCTION OF THE WIRED CONTROLLER

7 : =
) Feature:
- LCD display.
- Malfunction code display: it can
display the error code, helpful for
| il service.
g + 4-way wire layout design, no raised
part at backside, more convenient to
'l' place the wires and install the device.
n
® a4 ~ 0 O « Room temperature display.
B @ v W o @ + Weekly Timer.
L [ D
-, ' )
Function:

« Mode: Choose Auto-Cool-Dry-Heat -Fan
« Fan speed: Auto/Low/Med/High speed
« Swing(on some models)

- Timer ON/OFF

« Temp setting

+ Weekly timer
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FEATURE AND FUNCTION OF THE WIRED CONTROLLER

Function:

Follow me (some models)

Turbo (some models)

24-hour System

12-hour System

Auto-restart

Individual louver control (on some models)
Automatic airow test
Rotation&Back-up (some models)
Dual Control (some models)
Group Control (some models)
Child Lock

LCD display

Clock
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NAME ON THE LCD OF THE WIRED CONTROLLER

— MODE display
Displays the current
mode, including:

® % C M=

AUTO COOL DRY HEAT AUX, FAN

Temperature display

Lock display

10
i
(Rl SR i

% S @8 O BE

EEE R CE L Ol S Gt

HE.AT AUX, FAN“¢?>|II|IIII|IAUTO\/~>{ (> U

(500 (0] B () (PR 5A) [weeek]

om0t 00—t — 0 |
Sy @l L v
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
Weekly Timer / ON/ OFF |
Clock display

Timer display

I I

FAN SPEED display /\ HORIZONTAL SWING

Displays selected fan speed:

LOW <2 1

MED <2 1

HIGH <2 1
AuTO <2 LI avto

display

~ VERTICAL SWING
< display

El82] Secondary unit display

o

"

O

°C/ °F display

Room temperature
display

Relative humidity display*

Wireless control feature
display*

Follow me feature display*
Breeze away display*
Delay off display

Turbo feature display*
ECO feature display*
Purify feature display*
Filter reminder display*
SLEEP feature display
GEAR feature display*
Breezeless display*

Rotation display*

Active clean display*
Intelligent eye display*

Electric heating display*

Main unit and secondary
unit display*

* some models
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NAME OF BUTTON ON THE WIRED CONTROLLER

7 =)
T 3 FRE R
® % ¢|ll_l 50 Amens
AUTO COOL DRY I I I I -t RH Q" & 28 fft
7% ===t % a @ Owe
e v e ke I AUTO O © [T €
B EE Wedg CICCICAM
i smgmymememememe 80| [T P i
6
1 \ | G 7
2 ® X~ O O 8
3 B8 Qv w O © 9
L [N ‘ o
N\ — 10
1245 1

1 - FAN SPEED button
2 - MODE button

3 - FUNC. button

4 - SWING botton

5- ADJUST button

6 - TIMER button

7 - COPY button

8 - POWER button

9 - CONFIRM button

10 - BACK botton

11 - DAY OFF/DELAY button
12 - CHILD LOCK button
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PREPARATORY OPERATION

Set the current day and time.

Press the Timer button for 2 seconds or more.
The timer display will ash.

Press the button “A” or “v” to set the date.
The selected date will ash.

r*+* *—I

The date setting is nished and the time setting is prepared
after pressing Timer button or CONFIRM button or there is no
pressing button in 10 seconds.

Press the button “A” or “v” to set the current time. Press
repeatedly to adjust the current time in 1-minute increments.
Press and hold to adjust the current time continuous.

] (|
Lo

The setting is done after pressing CONFIRM button or
there is no pressing button in 10 seconds.

Time scale selection: press the buttons “®” and “Ww” for 2 seconds
will alternate the clock time display between
the 12h & 24h scale.
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OPERATION

1.TO START/STOP OPERATION
|

Press the Power button.

2.8 DEGREE HEATING FUNCTION (on some models)

When the heating mode is 10°C (50°F) / 16°C (60°F) / 17°C (62°F) / 20°C
(68°F), press the down button twice within 1 second to turn on the 8°
heating function, and press the Power, Mode, adjust, Fan speed, Timer, and

Swing button to cancel the 8° heating function.

For some models, the 8° heating function can only be set by remote
control, you can not choose this function by wired controller.
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OPERATION

3.TO SET THE OPERATION MODE
Operation mode setting (Heat mode is invalid for cool only type unit).

Press this button to select the operation mode:

L%
+@+*+@+@+%T
AUTO COooL DRY HEAT FAN

If the indoor unit has Electric heating (Emergent heating) feature, press
this button to select the operation mode:

9L (9.7
& =% = =3 = =5 =&
AUTO cooL DRY HEAT AUX, HEAT AUX, FAN—‘

« When the mode is selected as emergency heating (or electric heating) mode, is ﬁ displayed,

the fan speed is Auto. The Sleep, 8-degree heating, Turbo, and Rotation functions are not
available in emergency heating mode. (some models)

Xt fft
« When the mode is selected as heating & electric heating mode, rear ais displayed, and the
Turbo and Rotation functions are disable.
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OPERATION

4. ROOM TEMPERATURE SETTING

AN

A

Press the button “A” or “v” to set the room temperature. Indoor Setting
Temperature Range : 10/16/17~30°C (50/60/62~86°F) or 20~28°C
(68~82°F). (Model dependent)

°C & °F scale selection (on some models)

Press the buttons “A” and “v” for 3 seconds will alternate the temperature
display between the °C & °F scale.

5. FAN SPEED SETTING

Press the Fan speed button to set the fan speed. (This button is unavailable
under Auto or Dry mode)

’—> Auto —m=—| LOW —m=| MED [ —m= | HIGH

When stepless speed regulation is supported, press the fan speed key to
cycle through:

—>| 20% |—>| 40% |—>| 60% |—>| 80% |—>|100%|—>| Auto l—

Press the buttons @ and @ together for 3 seconds to turn on or turn off the keypad tone.
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OPERATION

6. CHILD LOCK FUNCTION

Press the buttons “(®)"” and “@"” for 3 seconds to activate the child lock
function and lock all buttons on the wire controller. You can’t press the
button to operate and receive the remote control signal after the child lock
is activate. Press these two buttons again for 3 seconds to deactivate the
child lock function.

When the child lock function is activated, the & mark appears.

7. SWING FUNCTION (for the units with horizontal & vertical swing features only)

7.1. Up-Down swing

=\7| Press the SWING button to start up-down swing function. The > mark

% appears. Press it again to stop.

7.2. Left-Right swing (some models)

Press the Swing button for 2 seconds to start Left-Right swing function. The “{¥" mark appears.

Press it for 2 seconds again to stop.
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OPERATION

8. SWING FUNCTION (for the units without vertical swing function )

‘\ « Use Swing button to adjust the Up-down airow direction and start the
auto swing function.

1.Each time you press this button, the louver swings an angle of 6 degrees. Press this button until
the desired direction reaches.

2.1f press and hold the button for 2 seconds, the auto swing is activated. The “C” mark appears.
Press it again to stop. (some units)

« For the units with four Up-Down louvers, it can be operated individually.

1.Press the Swing button to activate the Up-Down adjusting louver
. function. The C mark will ash. (not applicable to all the models)

N\

2.Pressing the button “A” or “v” can select the movement of four louvers.
Each time you push the button, the louver will be selected in a
sequence as:

( n means the four louvers move at the same time.)

NS S R
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OPERATION

3.And then use Swing button to adjust the Up-Down airow direction of the selected louver.

9. FUNC. BUTTON

0o

O@ : Press the FUNC. button to scroll through operation functions as followings

7 (o R o R G A AR

[*]: Model dependent. If the indoor unit has no this function, it will
not display. The select function icon will ash, then press the Conrm
button to conrm the setting.

10. TURBO FUNCTION (on some models)

o Under COOL/HEAT mode, press the FUNC. button to activate the
% turbo function. Press the button again to deactivate the turbo

00

L ON

function. When the turbo function is activated,the “z3” mark
appears.

m Installation and Owner’s Manual



Wired controller - SAVA X IEl

OPERATION

11. PTC FUNCTION (on some models)

In heating operation, for the units with electric heating feature, press
80 this button to activate electric heating mode. When the PTC function is
% activated,the R mark appears.

The electric auxiliary heating function of the AHU model is switched by
the MODE button, and the FUNC. button is a turbo function.

12. FOLLOW ME FUNCTION INDICATOR (some models)

Press the FUNC. button to select whether the room temperature is detected at the indoor unit or
the wire controller.
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OPERATION

When the follow me function
A indicator appears, the room

temperature is detected by the 8
wire controller.

Press the button again to cancel the follow me function.

12.1. Intelligent eye display @ (some models)
1.This function is valid in any mode of power-on state.

2.When the indoor unit sending wire controller has the smart eye function, press the function
key to select the smart eye icon, press the OK key to turn on the smart eye, and light up the
smart eye icon at the same time; when the smart eye is turned off, the smart eye icon goes out.

3.Shutdown, switch mode, turn on self-cleaning, turn on 8-degree heating function will
automatically cancel the smart eye function.

12.2. Filter reset function

After the indoor unit sends the wire controller Iter usage time, the Iter cleaning prompt icon
lights up, press the function key to select the Iter cleaning prompt icon, and press the OK key to
reset the Iter screen time. The Iter cleaning reminder icon goes out.
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OPERATION

12.3. Humidity setting function (some models)

1.When the indoor unit sending wire controller has dual control function of temperature and
humidity, in dehumidication mode, press the function key to select the RH icon, press the
conrm key to enter the humidity control mode, the RH icon ashes, press the up and down keys
to adjust the humidity, the setting range is OFF->35%~85%, adjusted with 5% humidity. Exit
humidity adjustment state after 5 seconds of inactivity.

2. After entering the humidity control mode, press the up and down keys to adjust the set
temperature and display the set temperature for 5 seconds, and then restore the set humidity
display.

3. After switching the mode, exit the humidity control mode.

12.4. GEAR function (some models)

When the indoor unit sending wire controller has the GEAR function, in the boot
cooling mode, press the function key to select the GEAR icon, press the conrm
key to enter the GEAR control mode, and rst display the current GEAR status.
50%->75%->0FF can be switched by the up and down keys within 5 seconds. After 5 seconds,
the set temperature will be displayed, press the up and down keys to adjust the set temperature.

Turn off, switch to mode or turn on sleep, ECO, strong, self-cleaning functions to cancel the GEAR
function.
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OPERATION

13. ROTATION & BACK-UP INDICATION (some models)

When there are two units, press the button to select the rotating function, and press “Confirm“to
turn on or o the rotating function.

"y

1.Step 1: press “Confirm” to set the rotating time,then press the button “A” or “v” to set time.
Setting time Range: 1~99h,the default time is 10 hours.

2.Step 2: Set high temperature co-open temperature. The available temperature range of low-
temperature co-open is 5-15°C. When it shows , --,, it means the low-temperature co-open
temperature function is turned off. When the ambient temperature is 26-32 degrees, and
the setting high-temperature co-open temperature is valid, when the temperature sensor
of the wired controller detects that the indoor temperature is greater than or equal to the
setting high-temperature co-open temperature, both air conditioners will operate in COOL
mode until the indoor temperature detected by the wired controller is less than the setting
high-temperature co-open temperature minus 2°C. At this point, one unit will continue to
operate according to the set temperature and mode, while the other unit will be turned off.

Note: When both units are running in COOL mode, the indoor unit’s set temperature will be
xed at 24°C.

3.Step 3: Set the low-temperature co-open temperature. The available temperature range
of low-temperature co-open is 5°C-15°C.When it shows , --,, it means the low-temperature
co-open temperature function is turned off. When the ambient temperature is 5C-15C, and
the setting low-temperature co-open temperature is valid, when the temperature sensor of
the wired controller detects that the indoor temperature is less than or equal to the setting
low-temperature co-open temperature, both air conditioners will operate in HEAT mode until
the indoor temperature detected by the wired controller is 2°C higher than the setting low-
temperature co-open temperature. At this point, one unit will continue to operate according
to the set temperature and mode, while the other unit will be turned off.

m Installation and Owner’s Manual



Wired controller - SAVA X IEl

OPERATION

Note: When both units are operating in HEAT mode, the indoor unit’s set temperature will be
fixed at 24°C.

4. Step 4: set which machine will run first. Select A or B.

5. After this function is turned on, as long as the air conditioner is running at the setting hour,
it will automatically turn on another air conditioner and turn off the current air conditioner.
Press the POWER button to switch to another oneimmediately. A or B icons flicker to indicate
the corresponding air conditioning failure. Automatically switch to another machine when
running time is reached or machine failure occurs.
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TIMER FUNCTIONS

WEEKLY timer

WEEK Use this timer function to set operating times for each day of the week.

On timer

Use this timer function to start air conditioner operation. The timer
operatesand air conditioner operation starts after the time has passed.

E
H

DA

Off timer
Use this timer function to stop air conditioner operation. The timer
DAY operates and air conditioner operation stops after the time has passed.
On and Off timer
SN Use this timer function to start and stop air conditioner operation. The
&N (Hay : . o ;
OFF] timer operates and air conditioner operation starts and stops after the

time has passed.
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